
Przyk³ad mocowania oprawy oœwietlenia
ulicznego na s³upie wirowanym typu EOC.
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Imiê, nazwisko i nr upr.

mgr in¿. Janusz Borowik
Upr. UAN-VIII-83861/136/89

Spec. sieci
i instal. elektr. Data Podpis Nr rys.:

02.2016

02.2016Sprawdzi³

Projektant

mgr in¿. Tomasz Bednarek
Upr. UAN-VIII-7342/218/92

1. Oprawa oœwietleniowa Nano 1 70W (II klasa izolacji) Schreder
2. Wysiegnik R5 
3. Ko³pak K1
4. ¯erdŸ EOC 9/2,5

25. Przewód YDY 2x2,5 mm  w rurce giêtkiej fi 16 mm
6. Skrzynka zabezpieczaj¹ca z tabliczk¹ 5-cio zaciskow¹

27. Kabel 1 kV 2xYAKXS 1x35 mm
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Legenda

- oprawa oœwietleniowa Nano1 70W II kl. (Schreder)
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